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ORZECZENIE O JAKOSCI WODY PRZEZNACZONE]J]
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekc;ji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdan z wykonanych badan, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czgstochowie wydaje orzeczenia o jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociggu Jandéw:

1. nranalizy: 576, pobranej w dniu 22.06.2021 r.
Miejsce poboru — Janéw, ul. Szkolna 2 - Szkota Podstawowa - kuchnia
W badanej probce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego bakterie
grupy coli (11 NPL/100 ml) co jest niezgodne z czescig C tabela 1 liczba porzadkowa 1
zafgeznik nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Pozostate badane
parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody odpowiadaja

wymaganiom okreslonym w zalaczniku nr 1 ww rozporzadzenia MZ. Woda byla niezdatna
do spozycia.

2. nranalizy: 577, pobranej w dniu 22.06.2021 r.
Miegjsce poboru o Zioty Potok, ul. Kosciuszki 21 — Restauracja ,,Zlota Jura”

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym woda
odpowiada wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. 22017 r., poz. 2294). Woda nadaje sie do spozycia.

3. nranalizy: 584, pobranej w dniu 24.06.2021 r.
Miejsce poboru — Janéw, ul. Lesna 3/1 — Budynek ZGK Janéw - lazienka
W badanej prébce wody stwierdzono obecno$é bakterii grupy coli (3 NPL/100 ml) co jest
niezgodne z czgscig C tabela 1 liczba porzadkowa 1 zalgcznik nr 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do SpoZycia przez
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ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Pozostatle badane parametry mikrobiologiczne wody
odpowiadajag wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1 ww rozporzadzenia MZ. W stanie
obecnym woda nadaje si¢ warunkowo do spozycia po przegotowaniu.

4. nranalizy: 585, pobranej w dniu 24.06.2021 r.

Miejsce poboru — Ztoty Potok, ul. Kosciuszki — Przedszkole - kuchnia
W badanej probce wody stwierdzono obecnos$¢ bakterii grupy coli (6 NPL/100 ml) co jest
niezgodne z czescig C tabela 1 liczba porzadkowa 1 zalacznik nr 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnmia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Pozostale badane parametry mikrobiologiczne wody
odpowiadajg wymaganiom okreslonym w zalaczniku nr 1 ww rozporzadzenia MZ. W stanie
obecnym woda nadaje si¢ warunkowo do spozycia po przegotowaniu.

5. nranalizy: 586, pobranej w dniu 24.06.2021 r.
Miejsce poboru — Janow, ul. Czestochowska 1- Urzad Gminy - lazienka

W badanej probce wody stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli (3 NPL/100 ml) co jest
niezgodne z czescig C tabela 1 liczba porzadkowa 1 zalacznik nr 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Pozostale badane parametry mikrobiologiczne wody
odpowiadajag wymaganiom okreslonym w zalgczniku nr 1 ww rozporzadzenia MZ. W stanie
obecnym woda nadaje si¢ warunkowo do spozycia po przegotowaniu.

6. nranalizy: 587, pobranej w dniu 24.06.2021 r.
Miejsce poboru — Janow, ul. Szkolna 2 — Szkota Podstawowa - kuchnia

W badanej probce wody stwierdzono obecno$¢ bakterii grupy coli (3 NPL/100 ml) co jest
niezgodne z czescig C 1. porzadkowa 1 zalacznik nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dma 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2294). Pozostale badane parametry mikrobiologiczne wody odpowiadaja
wymaganiom okreslonym w zalgczniku nr 1 ww rozporzadzenia MZ. W stanie obecnym
woda nadaje si¢ warunkowo do spozycia po przegotowaniu.

Zalaczniki:
Sprawozdania z badan nr analizy: 576, 584, 585, 586, 587 — 5 szt.

ey

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Wojt Gminy Jandéw
ul. Czestochowska 1
42-253 Jandw
3. NS/HZZi PU
4. ala
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